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L > 50 ¢Barra (se non div. ind.)
Copriferro (mm) (se non div. indicato)

MATERIALI

FONDAZIONI E MURI CONTROTERRA:
— Classe di resistenza C25/30 (Rck 300)
= Comento 425
- Dimensione massima deli'aggregato Dmax = 25 mm

ELEVAZIONE (TRAV], PILASTRI):
- Clasee di resistenza C35/45 (Rck 450)
= Cemento 425
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unita Sanitaria Locale di Parma
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DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv_attivita_tecniche@pec.ausLpr.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO

Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
PRONTO SOCCORSO

Strada del Quartiere n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/333111 - Fax 0521/282393

PROGETTO DEFINITIVO
STRUTTURALE

CORPO DI AMPLIAMENTO

ARMATURE FONDAZIONI 1°PARTE TRAVATE 1-2-3-4-5-6

Trawilo 4
Towdla 5
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SCALA 1:50
IL DIRETTORE GENERALL IL DIRETTORE DELL'OSPEDALL IL DIRETTORE DEL S.AT.
dr. MASSIMO FABI dr.ssa MARIA ROSA SALATI ing. RENATO MARIA SAVIANO
TL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO L TROGETTISTA TL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
geom. ROBERTA TAGLIAVIND ing. RENATO MARTA SAVIANO ing. RENATO MARTA SAVIANO

RLV. DESCRIZIONL DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO

0 EMISSTONE 06.09.2013 gom. Forari A, | dott ing. Ferrari M. | dort. ing. Fermari M.
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